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EVENTO  : Desconexión de las líneas L-2053/2054 

    (Cotaruse – Socabaya) de 220 kV. 

FECHA  : 04.02.2013 

HORA  : 19:20:22 h 

PROPIETARIO : TRANSMANTARO 
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84,38 MW 

Tipo de falla: bifásica a tierra en las fases “R” y “S”, simultáneas en las líneas 

L-2053 y L-2054 . 

Diagrama unifilar y tipo de falla: 
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S.E. Socabaya

S.E. Dolorespata

Desconexión de la unidad 

TV21 de la C.T. Ilo 2 

Desconexión de las L-2053/2054 

(Cotaruse – Socabaya) de 220 kV 

La frecuencia permaneció cerca a 

57 Hz aproximadamente 2 segundos 

Desconexión de la 

C.H. San Gabán II. 

Esquema de Rechazo Automático de Carga 

por Mínima Frecuencia (ERACMF). 

Rechazo de carga insuficiente 

Esquema de Desconexión Automática de 

Generación por Sobrefrecuencia (EDAGSF). 


